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moyens aériens
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683.3 m²

Chargeurs 1
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Cellule 1b Export

grillagé

453 m²

tech  17.9 m²

Ria  AIr C  22.15 m²

tech 22.2 m²

Sécurité

(3 pers)

23.18 m²

Admin

(4 pers)

21.75 m²

PEC

(3 pers)

24.44 m²

Bureau

 (2 pers)

16 m²
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Balance

Rayon X

27.13 m²

Rayon X

27.14 m²

Ria  AIr C

Tgbt

15.05 m²

18.8 m²

Stockage sec

Import

852 m²

Zone sécurisée

130.4 m²

Bureau (2 pers)

23.60 m²

Circulation 20 m²

P radio

7.06 m²

P dang

6.26 m²

Coffre

5.2 m²

Dég

6.6 m²

Chargeurs 2

145.75 m²

Stockage maritime

1838 m²

Surgeles

10 quais

Portail

Existant

N

Chronopost

Prof quais

1.20 m

pour camions de 1.10 m à 1.30 m

Prof quais

1.00 m

pour camions de 90 cm à 1.10 m

Prof quais

0.80 m

pour camions de 70 cm à 90 cm

Prof quais

0.60 m

pour camions de 50 cm à 70 cm

P.I

existant

P.I

existant

bus

Stockage Camions et Containers

Voirie de service aéroport

bungalow

A
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v
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La Poste
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19t

21 palettes

52 m

3

19t

21 palettes

52 m

3

19t

21 palettes

52 m

3

19t

21 palettes

52 m

3

Limite dalle béton
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Accès camions

Réseaux
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P
a

s
s
e

r
e

l
l
e

 
b

u
r
e

a
u

x

Bureaux aéroport
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Aire de stationnement

4 x 8 m
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Aire de mise en station des

moyens aériens

7 x 10 m
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Batteries

Onduleurs

Transfo

G.E

46.3 m²

Bureau (6 pers)

8.75

4.24 3.25

31.3 m²

Réfectoire

19.2 m²

Accueil

(2 pers)

14.78 m²

Vestiaire H

(27 pers)

8.82 m²

Vestiaire F

(10 pers)

1.10

Douche H

2.46 m²

Douche F

3.20 m²

Circulation  30.28 m²

Sanitaires 22.43 m²

E
n
t
r
é
e
 
d
u

p
e
r
s
o
n
n
e
l
s

Circulation  20.13 m²

Escalier bureau aéroport

15.64 m²

Escalier bureau

9.37 m²

Wc PMR

4.91 m²

Douche F

2.73 m²
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u
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h
e
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4
.
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m

²

Sanitaires H

10.86 m²

Sanitaires F

9.49 m²

20.36 m²

Vestiaire H

(30 pers)

9.98 m²

Vestiaire F

(10 pers)

Wc

chauffeurs

13.85 m²

Gardien

1.6 m²

Wc

Zone Réception réfrigérée

159.94 m²

PIF

90.73 m²

10.17 m²

Bureau

9.21 m²

Labos

10.63 m²

Médicament

7 m²

Morgue

17.51 m²

Sanit

26.47 m²

Circulation

40.58 m²

Repos

33.28 m²

Animalerie

Hsp : 4.00 m

Hsp : 6.55 m

Hsp : 4.00 m

Hsp : 6.55 m

Froid positif Import

786.30 m²

32.88 m²

Chambre froide

(2° a 4°)

32.88 m²

Chambre froide

(10° a 12°)

Stockage sec Export

496.27 m²

Entrée-sortie

Fret et Seafrigo

Asc

24.56 m²

bureau

entretien

(2 pers)
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H = 6.6 m

504 m3

Dia = 10.14 m

H = 6.6 m

504 m3
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²

Limite dalle béton

Limite dalle béton

Limite dalle béton

Limite dalle béton

Limite quais

38.99 m²

Stockage positif

672.1 m²
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Transfo EDF

existant

FRET

Transfo EDF existant

Transfo EDF
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SCADA

Transfo EDF
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1.26 %  
CR8-0300  11.09 ml

0.56 %  
CR8-0300  19.71 ml

0.54 %  
CR8-0300  20.54 ml

0.53 %  
CR8-0400  17.06 ml

0.52 %  
CR8-0400  21.13 ml

0.54 %
  

C
R

8-0400  13.05 m
l

0.66 %
  

C
R

8-0400  3.04 m
l

0.52 %  
CR8-0400  14.04 ml

0.52 %  
CR8-0400  12.31 ml

0.52 %  
CR8-0400  12.09 ml

0.55 %  
CR8-0500  18.30 ml

0.00 %   
CR8-0300  39.04 ml

0.
52

 %
  

C
R
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00
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7.
36
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l

1.23 %  
CR8-0300  16.03 ml0.00 %

CR8-0300  20.95 ml

0.
55

 %
  

C
R
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00
  2

0.
08

 m
l

R31
T : 5.67
4.45

R32
T : 5.58
R : 4.31
P : 1.27

R33
T : 5.43
R : 4.20
P : 1.23

R34
T : 5.27
R : 4.09
P : 1.18

R35
T : 5.14
R : 4.00
P : 1.14

R36
T : 5.43
R : 3.89
P : 1.54

R37
T : 4.71
R : 3.82
P : 0.89

R15
T : 4.80
R : 3.80
P : 1.00

R16
T : 4.79
R : 3.73
P : 1.06

R17
T : 4.81
R : 3.66
P : 1.15

R18
T : 4.83
R : 3.60 (R17)
R : 3.61 (R40)
3.60
P : 1.23 (R17)
P : 1.22 (R40)

R38
T : 5.18
R : 3.50
P : 1.68

R39
T : 4.30
R : 3.95
P : 0.35

R40
T : 4.30
R : 3.95
3.70
P : 0.35

R41
T : 5.34
4.99

R42
T : 5.15
R : 4.80
P : 0.35

R43
T : 4.57
R : 4.22
P : 0.35

R44
T : 4.57
R : 4.22
4.00
P : 0.35

R19
T : 5.77
4.55

R20
T : 6.03
R : 4.49
P : 1.54

R21
T : 5.69
R : 4.32
P : 1.37

R22
T : 5.51
R : 4.14
P : 1.37

R23
T : 5.60
R : 4.04
P : 1.56

R24
T : 5.31
R : 3.89
P : 1.42

R25
T : 5.11
R : 3.79
P : 1.32

R26
T : 5.34
R : 3.71
P : 1.63

R27
T : 5.76
R : 3.63
P : 2.13

R28
T : 5.65
R : 3.60
P : 2.05

R29
T : 5.45
R : 3.54
P : 1.91

R30
T : 5.27
R : 3.45
P : 1.82
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0.51 %  
CR8-0400  33.37 ml

0.47 %  
CR8-0400  38.71 ml

0.75 %  
CR8-0400  13.35 ml

0.54 %  
CR8-0400  27.94 ml

0.59 %  
CR8-0400  16.94 ml0.52 %  

CR8-0400  15.27 ml
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Bassin de stockage sous voirie
Surface = 1000m²
Z fond = 3.45mNGG
NpheQ30 = 4.25mNGG (80cm) - 800m³
NphePoll = 4.65mNGG (120cm) - 1300 m³

Exutoire bassin = 3.41mNGG
Vanne anti-pollution

+ régulateur de débit

DSH

DSH

Cuve de stockage
d'eau de pluie
pour les sanitaires

Récupération des gouttières
sous dalle

ELEC ELEC

EPU EPU

TEL TEL

EU EU

SLT SLT

AEP projeté

EU projeté

EP projeté (canalisation enterrée)

Télécom projeté

Eclairage projeté

Balisage projeté

Electrique projeté

AEP AEP

EP EP

LEGENDE DES RESEAUX PROJETES

EP EP EP projeté (caniveau à fente)

AEP Poteau Incendie

Thierry

Lebaron

Economiste

21 rue de châtilon

75014 PARIS

800 Parc d’activités Antillopôle

97 139 LES ABYMES

ARTELIA

1 Avenue Aristide Briand

17 100 SAINTES

STORM

MAAC

16 Chemin de la mue

14130 St Gatien des Bois

THIERRY LEBARON

18 Rue de la mairie

28 700 LEVAINVILLE

PROMETHEUS SECURITY

Stéphane DESSEIGNE
(+1) 908 365 27 39
Olivier DOUILLET
06 72 00 45 16

s.desseigne@seafrigo.com

o.douillet@seafrigo.com

  SOCIETES/ENTREPRISES REPRESENTANTS EMAIL

Elodie COTTRELL
06 08 65 69 72
Patrick LEHEU
06 22 25 18 65

ecottrell@cvzsa.com

pleheu@cvzsa.com

Yvan PARAT
06 26 38 30 03 y.parat@storm17.fr

Thierry LEBARON
06 26 07 13 14 contact@thierry-lebaron-economiste.fr

Alain LOPEZ
06 14 43 21 27 alain.lopez@arteliagroup.com

Diamantino VIEIRA
06 18 12 40 13 vieira.diamantino@hotmail.fr

INFORMATION DOCUMENT

58 rue du général CHANZY

76 600 LE HAVRE

PLSG

Création d'un entrepôt frigorique
GUADELOUPE

AEROPORT

PLAN N°

ECH : 1/250
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